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ABSTRAK

Pemakaian air pada berbeda-beda setiap jamnya sehingga kemudian menunculkan tren atau fluktuasi pemakaian air. Dengan pemakaian air yang berbeda beda tersebut tentunya suplai air baku yang dibutuhkan oleh sistem penyediaan air berbeda-beda sesuai dengan fluktuasi pemakaian air yang ada. Dengan mengetahui fluktuasi pemakaian air, operasi sistem penyediaan air dapat direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air dengan biaya yang lebih rendah. Namun PDAM belum mengaplikasikan fluktuasi pemakaian air pada sistem penyediaan air. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui fluktuasi pemakaian air Kota Pekalongan dan menyusun skenario operasional sistem berdasarkan fluktuasi pemakaian air tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pemakaian air pada sistem penyediaan air Kota Pekalongan bervariasi setiap jamnya, pemakaian terbesar terjadi pada pukul 06.00 dengan faktor jam puncak sebesar 1,68 dan pemakaian minimum terjadi pada pukul 02.00 dengan faktor fluktuasi 0,31. fluktuasi pemakaian air Kota Pekalongan berturut-turut dari jam 06.00 hingga 05.00 yaitu : 1.68; 1.00; 1.08; 1.15; 1.26; 1.17; 1.39; 1.11; 1.13; 0.78; 1.36; 1.02; 1.11; 1.30; 1.21; 1.20; 1.13; 0.63; 0.35; 0.34; 0.31; 0.49; 0.89; 0.92. Berdasarkan fluktuasi pemakaian air tersebut operasional sistem penyediaan air direncanakan dengan mengatur pola pemompaan dari sumber air baku.

Kata Kunci : Fluktuasi pemakaian air, operasional sistem penyediaan air
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang 
Keberadaan air minum di daerah perkotaan menjadi sangat penting mengingat aktivitas kehidupan masyarakat kota yang sangat dinamis. Oleh karena itu suatu sistem penyediaan air minum harus didesain sedemikian rupa agar dapat memenuhi tiga tujuan yaitu Kuantitas, Kontinuitas dan Kualitas (3K). Kebutuhan air diperkirakan berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani, pemakaian air per kapita dan kebutuhan air untuk non domestik (komersial, industri, sosial, dll). Salah satu faktor dalam perkiraan kebutuhan air adalah fluktuasi pemakaian air. Dimana pemakaian air berubah-ubah setiap jamnya, demikian juga dengan pemakaian air tiap hari juga berubah-ubah. Perbedaan pemakaian air ini disebabkan oleh pola perilaku dan kebiasaan masyarakat. 

Sistem penyediaan air minum Kota Pekalongan dilayani oleh pemerintah melalui PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). PDAM Kota Pekalongan merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang penyedia jasa air minum, selain sebagai lembaga profit juga sebagai lembaga sosial. Cakupan pelayanan PDAM Kota Pekalongan mencapai 30,11% dengan jumlah pelanggan mencapai 14.350 sambungan rumah dari jumlah penduduk total Kota Pekalongan sebesar 271.990 jiwa (BPS, 2007). Sistem penyediaan air minum Kota Pekalongan memanfaatkan sumber air baku dari sebuah mata air, 29 sumur dalam dan sebuah Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang terdapat di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang maupun di Kota Pekalongan sendiri. Kapasitas produksi PDAM Kota Pekalongan mencapai 6.233.000 m3/tahun atau sekitar 200,39 Liter/detik, sedangkan kapasitas distribusi PDAM Kota Pekalongan mencapai 6.150.000 m3/tahun atau sekitar 197,72  Liter/detik, dengan waktu pelayanan adalah 18 jam. (PDAM Kota Pekalongan, 2007). 

Pemakaian air selama 18 jam waktu pelayanan tersebut berbeda-beda tiap jamnya sehingga kemudian menunculkan tren atau fluktuasi pemakaian air, dimana dari tren tersebut kemudian memunculkan jam puncak dan jam minimum pemakaian air pada sistem. Dengan pemakaian air yang berbeda-beda tiap jamnya, maka seharusnya suplai air yang dialirkan berbeda-beda tiap jamnya. Dengan mengetahui fluktuasi pemakaian air, PDAM dapat merencanakan operasi sistem untuk memenuhi kebutuhan air dengan biaya lebih rendah. Namun karena PDAM belum menggunakan fluktuasi pemakaian air ini, sehingga disusunlah studi ini untuk mengamati fluktuasi pemakaian air di Kota Pekalongan
1.2. Tujuan
Tujuan penulisan Tugas Akhir yang berjudul Analisis Kebutuhan Air Berdasarkan Faktor Jam Puncak Dan Fluktuasi Harian Maksimum dengan studi kasus PDAM Kota Pekalongan adalah:

1. Mengetahui fluktuasi pemakaian air jam dan harian pada sistem penyediaan air minum Kota Pekalongan

2. Menyusun skenario operasional sistem penyediaan air minum berdasarkan fluktuasi pemakaian air

2. Metodologi
Studi penelitian ini mengambil lokasi di Kota Pekalongan. Dimana pada lokasi studi sistem penyediaan air minum dilayani oleh PDAM Kota Pekalongan. Untuk pengamatan lapangan dilakukan pembacaan terhadap meter induk. Sebagai sampel diambil tiga lokasi meter induk yaitu : 
1. meter induk pada sumur dalam slamaran yang terletak pada Kecamatan Pekalongan Utara, 

2. meter induk pada sumur dalam asri yang terletak pada Kecamatan Pekalongan Barat dan 

3. meter induk tirto yang terletak pada Kecamatan Pekalongan Barat.

Studi ini membutuhkan waktu 4 bulan (Januari 2009 – April 2010). Pengamatan di lapangan dilakukan dengan pembacaan terhadap meter induk sistem penyediaan air minum Kota Pekalongan selama ± 2 minggu. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data dan analisis terhadap hasil pengamatan yang telah dilakukan. Pengolahan dan analisis data ini membutuhkan waktu ± 3 bulan.

Objek pada studi penelitian ini adalah tren atau fluktuasi harian dari pemakaian air pada sistem penyediaan air minum Kota Pekalongan. Tren atau fluktuasi pemakaian air ini diperoleh dari data hasil pembacaaan pada sampel meter induk 24 jam selama ± 2 minggu. 
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Gambar 2.1.

Diagram Alir Penelitian
Peralatan yang diperlukan untuk pengambilan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Meter air

2. Alat penunjuk waktu atau jam

3. Alat tulis

4. Formulir pencatatan meter air yang berisi nomor urut, posisi angka meter, waktu pencatatan, volume air yang melewati meter air

Cara pelaksanaan pengambilan data untuk fluktuasi pemakaian air adalah sebagai berikut :

1. Air yang akan didistrubusikan dialirkan melewati meter air

2. Dicatat posisi angka meter air pada formulir yang telah disediakan

3. Dilakukan pencatatan seperti langkah sebelumnya setiap jam selama 24 jam

4. Dihitung debit pemakaian air setiap jam sampai dengan 24 jam. perhitungan debit pemakaian air dapat menggunakan rumus berikut :

     Q = (stand awal – stand akhir)

Dimana :

Q 
= debit pemakaian air (m3/jam)

Stand akhir  = angka pada meter air pada jam pembacaan ke-2

Stand awal  = angka pada meter air pada jam pembacaan ke-1

5.  Pengukuran dilakukan selama 2 minggu

Dari hasil pengamatan pada meter induk, diperoleh suatu data yang menunjukkan debit air yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Data ini merupakan besarnya pemakaian air tiap jamnya. Masing-masing sampel akan memiliki pemakaian air yang berbeda-beda. Kemudian dari data pemakaian air selama 2 minggu pengamatan tersebut dirata-rata. Hasil rata-rata ini merupakan pemakaian air rata-rata per jam dari sampel. 

Faktor fluktuasi merupakan besarnya perbandingan pemakaian air pada suatu jam tertentu dengan rata-rata pemakaian per jamnya. Atau dapat dinyatakan sebagai berikut :

Fj = Qn / Qrata-rata 

Dimana :

Fj  = faktor fluktuasi pemakaian air tiap jam

Qn = besarnya pemakaian air pada jam ke-n

Qrata-rata = besarnya pemakaian air rata-rata tiap jam

Faktor jam puncak merupakan perbandingan pemakaian air pada jam maksimum dengan pemakaian air rata-rata tiap jam. Faktor jam puncak dapat dinyatakan sebagai berikut:

Fjp
 = Qmax / Qrata-rata

Dimana :

Fjp  = faktor jam puncak

Qmax 
= besarnya pemakaian air pada jam maksimum

Qrata-rata = besarnya pemakaian air rata-rata tiap jam

Jam maksimum pemakaian dapat diperoleh dengan mengamati data pemakaian air rata-rata tiap jam, yaitu pada saat debit pemakaiaan air rata-rata mencapai titik maksimum, ditunjukkan dengan nilai terbesar pada tabel pemakaian air tiap jam.

Untuk mendapatkan besarnya pemakaian air rata-rata Kota Pekalongan dari ketiga sampel tersebut. Maka dibuat suatu pendekatan berdasakan jumlah sambungan rumah. Data pemakaian air rata-rata ketiga sampel dirata-rata dengan rumus rata-rata gabungan berikut :

X 
=  Σ ni xi / Σ ni
Dimana :

x  = rata-rata gabungan

ni = banyaknya populasi dari sampel

xi = rata-rata dari sampel 

Dari hasil perhitungan ini diperoleh data pemakaian air rata-rata tiap sambungan rumah. Kemudian untuk memperoleh data pemakaian air rata-rata Kota Pekalongan hasil perhitungan sebelumnya dikalikan dengan banyaknya jumlah sambungan rumah Kota Pekalongan.

Dari hasil pengolahan data pada tabel pemakaian air, kemudian dari data-data tersebut dibuat suatu grafik yang menyatakan hubungan dari debit pemakaian air (dinyatakan dengan Q dalam m3/jam) dengan waktu (dinyatakan dengan T dalam jam). Grafik ini menggambarkan fluktuasi pemakaian air oleh masyarakat tiap jam. 

Dari grafik fluktuasi pemakaian air yang menggambarkan pemakaian air tap jamnya. Dari sini kemudian diproyeksikan debit air yang dibutuhkan oleh sistem penyediaan air setiap jamnya. Kemudian berdasarkan fluktuasi ini disusun suatu skenario operasional dalam sistem penyediaan air. 

Sistem pengaliran sangat berpengaruh dalam menyusun skenario ini. Untuk sistem yang menggunakan pompa, dimana untuk mengalirkan air sangat bergantung pada energi, terutama energi listrik untuk mengoperasikan pompa. Sehingga sistem pengaliran dengan pompa dapat dikatakan memerlukan biaya yang tinggi untuk operasionalnya. Umumnya sistem penyediaan air menggunakan pompa lebih dari satu. Dengan mengetahui besar pemakaian air maka debit yang harus disuplai sistem dapat diketahui sehingga dapat direncanakan saat dimana sistem beroperasi hanya dengan sebuah pompa operasional atau beberapa pompa dijalankan secara bersamaan. Hal ini dapat mengurangi beban pemakaian energi sehingga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk operasional sistem.
 Berdasarkan proyeksi debit pemakaian air dan fluktuasi pemakaian air, skenario operasional sistem penyediaan air dapat disusun dengan menyesuaikan suplai air ke dalam sistem penyediaan air setiap jam dengan yang dibutuhkan dalam sistem penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat berdasarkan fluktuasi pemakaian air. Kemudian antara skenario operasional eksisting dengan rencana dibandingkan dari segi ekonomi. Sehingga dapat diketahui besarnya penghematan yang dapat dicapai 

Selain itu dari penyusunan skenario operasional ini, dapat diperoleh kapasitas ideal reservoir untuk sistem penyediaan air. reservoir ini muncul pada kondisi dimana pada suatu jam tertentu kapasitas sumber air yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan air pada sistem penyediaan air seentara pada jam tertentu kapasitas sumber air baku berlebih. Sehingga reservoir digunakan untuk volume air yang pada jam-jam dimana kondisi air berlebih untuk memenuhi kebutuhan air pada sistem penyediaan air pada jam-jam dimana kapasitas sumber air tidak mencukupi kebutuhan air dalam sistem penyediaan air baku.
3. Analisa dan Pembahasan
3.1. Fluktuasi Pemakaian Air Tiap Jam
Dari hasl pengamatan terhadap meter induk selama 2 minggu dari ketiga sampel, diperoleh pemakaian air dari masing-masing sampel tersebut adalah seperti pada tabel berikut :
Tabel 1 Pemakaian Air Pada Sumur Dalam Asri
	Jam
	Q rata-rata tiap jam (m3/jam)
	Fj
	Q pemakaian riil (m3/jam)

	
	
	
	

	
	
	
	

	06:00
	47,12
	1,22
	36,57

	07:00
	32,27
	0,83
	25,04

	08:00
	32,97
	0,85
	25,59

	09:00
	37,00
	0,96
	28,71

	10:00
	44,05
	1,14
	34,18

	11:00
	30,64
	0,79
	23,78

	12:00
	44,24
	1,14
	34,33

	13:00
	34,64
	0,89
	26,88

	14:00
	34,21
	0,88
	26,54

	15:00
	18,04
	0,47
	14,00

	16:00
	41,73
	1,08
	32,38

	17:00
	33,79
	0,87
	26,22

	18:00
	29,71
	0,77
	23,06

	19:00
	41,99
	1,08
	32,59

	20:00
	40,24
	1,04
	31,23

	21:00
	39,26
	1,01
	30,46

	22:00
	30,68
	0,79
	23,81

	23:00
	0
	0
	0

	00:00
	0
	0
	0

	01:00
	0
	0
	0

	02:00
	0
	0
	0

	03:00
	0
	0
	0

	04:00
	20,25
	0,52
	15,71

	05:00
	25,42
	0,66
	19,73

	rata-rata
	38,72
	 
	30,05



Tabel 2 Pemakaian Air Pada Sumur Dalam Tirto

	Jam
	Q rata-rata tiap jam (m3/jam)
	Fj
	Q pemakaian riil (m3/jam)

	
	
	
	

	
	
	
	

	06:00
	48,98
	1,18
	35,15

	07:00
	34,69
	0,84
	24,89

	08:00
	36,02
	0,87
	25,85

	09:00
	39,80
	0,96
	28,56

	10:00
	44,09
	1,06
	31,63

	11:00
	33,14
	0,80
	23,78

	12:00
	43,88
	1,06
	31,49

	13:00
	40,13
	0,97
	28,79

	14:00
	36,35
	0,87
	26,08

	15:00
	24,06
	0,58
	17,26

	16:00
	51,74
	1,25
	37,12

	17:00
	35,44
	0,85
	25,43

	18:00
	39,46
	0,95
	28,32

	19:00
	43,15
	1,04
	30,96

	20:00
	45,44
	1,09
	32,61

	21:00
	38,52
	0,93
	27,64

	22:00
	40,84
	0,98
	29,30

	23:00
	27,13
	0,65
	19,47

	00:00
	0
	0
	0

	01:00
	0
	0
	0

	02:00
	0
	0
	0

	03:00
	15,33
	0,37
	11,00

	04:00
	33,86
	0,81
	24,29

	05:00
	37,30
	0,90
	26,77

	rata-rata
	41,54
	 
	29,81



Tabel 3 Pemakaian Air Pada Sumur Dalam Slamaran
	Jam
	Q rata-rata tiap jam (m3/jam)
	Fj
	Q pemakaian riil (m3/jam)

	
	
	
	

	
	
	
	

	05:00
	 
	 
	 

	06:00
	61,65
	1,81
	49,97

	07:00
	27,78
	0,82
	22,52

	08:00
	32,90
	0,97
	26,67

	09:00
	31,64
	0,93
	25,65

	10:00
	31,04
	0,91
	25,16

	11:00
	45,31
	1,33
	36,73

	12:00
	42,91
	1,26
	34,79

	13:00
	29,94
	0,88
	24,26

	14:00
	35,75
	1,05
	28,98

	15:00
	31,44
	0,92
	25,49

	16:00
	35,72
	1,05
	28,95

	17:00
	27,71
	0,81
	22,46

	18:00
	35,98
	1,06
	29,16

	19:00
	37,34
	1,10
	30,26

	20:00
	29,13
	0,86
	23,61

	21:00
	35,34
	1,04
	28,65

	22:00
	35,05
	1,03
	28,41

	23:00
	31,28
	0,92
	25,35

	00:00
	32,47
	0,95
	26,32

	01:00
	31,94
	0,94
	25,89

	02:00
	28,50
	0,84
	23,10

	03:00
	31,84
	0,94
	25,81

	04:00
	29,79
	0,88
	24,14

	05:00
	24,50
	0,72
	19,86

	rata-rata
	34,04
	 
	27,59


Dari tabel pemakaian air tersebut dapat dibuat grafik fluktuasi yang merupakan hubungan antara debit pemakaian air dengan waktu. Grafik fluktuasi pemakaian air dari ketiga sampel tersebut seperti pada gambar berkut :
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Gambar 1

Grafik Fluktuasi Pemakaian Air Sumur Dalam Asri

Pemakaian air terbesar pada sumur dalam asri terjadi adalah pada pukul 06.00 yaitu sebesar 36.57 m3/jam dengan faktor jam puncak dapat dihitung sebagai berikut :

Fjp = 36,57 / 30,05
Fjp = 1,22
Pada pukul 23.00-03.00 menunjukkan tidak adanya pemakaian air, hal ini karena pada jam-jam tersebut sistem tidak beroperasi.
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Gambar 2

Grafik Fluktuasi Pemakaian Air Sumur Dalam Tirto

Pemakaian air mencapai puncaknya pada pukul 16.00 yaitu sebesar 37.12 m3/jam dengan faktor jam puncak dapat dihitung sebagai berikut :

Fjp = 37,12 / 29,89

Fjp = 1,24
Pada pukul 00.00-02.00 menunjukkan tidak adanya pemakaian air, hal ini karena pada jam-jam tersebut sistem tidak beroperasi.
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Gambar 3

Grafik Fluktuasi Pemakaian Air Sumur Dalam Slamaran
Pemakaian air terbesar pada sumur dalam Slamaran terjadi adalah pada pukul 06.00 yaitu sebesar 49.97 m3/jam dengan faktor jam puncak dapat dihitung sebagai berikut :

Fjp = 49,97 / 27,37

Fjp = 1,83
Untuk memperoleh fluktuasi pemakaian air Kota Pekalongan, dari fluktuasi pemakaian air ke tigaa sampel tersebut dirata-rata berdasarkan jumlah sambungan rumah (SR). Dari hasil perhitungan ini diperoleh besar rata-rata pemakaian air dari tiap sambungan rumah. Rata-rata pemakaian air tiap sambungan rumah ini kemudian dikalikan dengan banyaknya jumlah sambungan rumah yang dilayani oleh PDAM Kota Pekalongan sehingga diperoleh besarnya pemakaian air Kota Pekalongan.
Untuk besarnya kebutuhan air yang dibutuhkan sistem merupakan besarnya pemakaian air Kota Pekalongan dijumlahkan dengan besarnya kebocoran pada sistem. Kebocoran rata-rata pada sistem adalah sebesar 42.73 %. Berdasarkan presentase besar kebocoran pada sistem ini, kemudian kebutuhan air yang dibutuhkan untuk mensuplai sistem tiap jamnya dapat dihitung seperti pada tabel 4. Grafik fluktuasi pemakaian air dapat digambarkan dari hasil perhitungan ini.

Tabel 4
Pemakaian Air Kota Pekalongan
	Jam
	Q (m3/jam)
	Q gabungan (m3/jam/SR)
	Q (m3/jam)
	Kebocoran (%)
	Q total (m3/jam)
	Fj

	
	Asri
	Tirto
	Slamaran
	
	
	
	
	

	06:00
	36,57
	35,14
	49,97
	0,0538
	853,62
	42,73
	1218,35
	1,68

	07:00
	25,04
	24,89
	22,52
	0,0321
	508,27
	42,73
	725,43
	1,00

	08:00
	25,59
	25,84
	26,67
	0,0346
	547,89
	42,73
	781,98
	1,08

	09:00
	28,71
	28,56
	25,65
	0,0367
	581,69
	42,73
	830,23
	1,15

	10:00
	34,18
	31,63
	25,16
	0,0403
	638,19
	42,73
	910,86
	1,26

	11:00
	23,78
	23,77
	36,73
	0,0373
	591,28
	42,73
	843,92
	1,17

	12:00
	34,33
	31,48
	34,79
	0,0445
	705,74
	42,73
	1007,28
	1,39

	13:00
	26,88
	28,79
	24,26
	0,0354
	560,80
	42,73
	800,42
	1,11

	14:00
	26,54
	26,08
	28,98
	0,0361
	572,47
	42,73
	817,08
	1,13

	15:00
	14,00
	17,26
	25,49
	0,0251
	398,11
	42,73
	568,21
	0,78

	16:00
	32,38
	37,12
	28,95
	0,0436
	690,70
	42,73
	985,81
	1,36

	17:00
	26,22
	25,42
	22,46
	0,0328
	519,88
	42,73
	742,01
	1,02

	18:00
	23,06
	28,31
	29,16
	0,0356
	564,99
	42,73
	806,39
	1,11

	19:00
	32,59
	30,96
	30,26
	0,0415
	658,10
	42,73
	939,29
	1,30

	20:00
	31,23
	32,60
	23,61
	0,0387
	613,45
	42,73
	875,55
	1,21

	21:00
	30,46
	27,64
	28,65
	0,0384
	608,58
	42,73
	868,61
	1,20

	22:00
	23,81
	29,30
	28,41
	0,0361
	571,86
	42,73
	816,20
	1,13

	23:00
	0
	21,05
	24,27
	0,0201
	317,96
	42,73
	453,81
	0,63

	00:00
	0
	0
	25,20
	0,0111
	176,77
	42,73
	252,30
	0,35

	01:00
	0
	0
	24,79
	0,0110
	173,89
	42,73
	248,19
	0,34

	02:00
	0
	0
	22,12
	0,0098
	155,15
	42,73
	221,44
	0,31

	03:00
	0
	11,08
	24,70
	0,0158
	251,02
	42,73
	358,27
	0,49

	04:00
	15,71
	24,29
	24,14
	0,0284
	450,03
	42,73
	642,31
	0,89

	05:00
	19,73
	26,76
	19,86
	0,0294
	465,45
	42,73
	664,33
	0,92

	rata-rata
	507,33
	 
	724,10
	 


Berdasarkan dari hasil perhitungan tabel di atas, kemudian dapat dibuat grafik hubungan antara Q (dalam m3/jam) dengan waktu (dalam jam) yang menyatakan  fluktuasi pemakaian air Kota Pekalongan. Grafik fluktuasi pemakaian air Kota Pekalongan dapat dilihat sebagai berikut :
[image: image5.png]
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Grafik Fluktuasi Pemakaian Air Kota Pekalongan
Dari Grafik tersebut, nampak bahwa pemakaian air pada Kota Pekalongan mencapai puncaknya pada pukul 06.00 yaitu sebesar 1218.35 m3/jam dengan faktor jam puncak dapat dihitung sebagai berikut :

Fjp = 1218.35 / 724.10

Fjp = 1,68. 
3.2. Fluktuasi Pemakaian Air Harian
Aktivitas masyarakat yang berbeda setiap hari tentunya mempengaruhi besar pemakaian air dalam satu hari. Sehingga selain berfluktuasi setiap jam, sistem penyediaan air juga mengalami fluktuasi harian. Dimana pada saat kondisi harian berada pada titik maksimum, pemakaian air dalam sistem meningkat
Dari data hasil pencatatan pada meter induk dan perhitungan pada sub bab sebelumnya dapat dikembangkan untuk mengetahui besarnya fluktuasi harian pada sistem penyediaan air Kota Pekalongan. Metode perhitungan yang digunakan untuk menghitung fluktuasi pemakaian air harian hampir seperti pada fluktuasi pemakaian air tiap jam namun debit yang digunakan adalah debit pemakaian air dalam satu hari (m3/hari). Hasil perhitungan pemakaian air harian pada sampel adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 5

Pemakaian Air Harian Sumur Dalam Asri

	Hari
	Q (m3/hari)
	Q harian rata-rata (m3/jam)
	Kebocoran (%)
	Q Kebocoran (m3/hari)
	Q riil pemakaian air harian (m3/hari)
	Fh

	
	minggu I
	minggu II
	
	
	
	
	

	Minggu
	496,93
	493,83
	495,38
	28,87
	110,98
	384,41
	0,97

	Senin
	514,39
	530,46
	522,43
	28,87
	117,04
	405,39
	1,02

	Selasa
	524,56
	526,27
	525,41
	28,87
	117,71
	407,71
	1,03

	Rabu
	505,78
	506,01
	505,90
	28,87
	113,33
	392,56
	0,99

	Kamis
	512,30
	512,76
	512,53
	28,87
	114,82
	397,71
	1,00

	Jumat
	513,00
	511,68
	512,34
	28,87
	114,78
	397,56
	1,00

	Sabtu
	500,50
	502,75
	501,63
	28,87
	112,38
	389,25
	0,98

	 
	 
	Rata-rata 
	 
	 
	 
	396,37
	


Pemakaian air harian rata-rata pada sumur dalam asri adalah sebesar 396,37 m3/hari. Pemakaian air harian terbesar pada hari Selasa, yaitu sebesar 407,71 m3/hari. Faktor pemakaian air harian maksimum dapat dihitung sebagai berikut: 

Fhm = 407,71 / 396,37
Fhm = 1,03 
Tabel 6
Pemakaian Air Harian Sumur Dalam Tirto
	Hari
	Q (m3/hari)
	Q harian rata-rata (m3/jam)
	Kebocoran (%)
	Q Kebocoran (m3/hari)
	Q riil pemakaian air harian (m3/hari)
	Fh

	
	minggu I
	minggu II
	
	
	
	
	

	Minggu
	552,98
	540,82
	546,90
	39,38
	154,52
	392,38
	0,97

	Senin
	573,69
	564,28
	568,99
	39,38
	160,76
	408,23
	1,00

	Selasa
	582,30
	584,32
	583,31
	39,38
	164,81
	418,51
	1,03

	Rabu
	551,17
	543,03
	547,10
	39,38
	154,58
	392,53
	0,97

	Kamis
	571,19
	568,60
	569,90
	39,38
	161,02
	408,88
	1,01

	Jumat
	562,64
	574,77
	568,70
	39,38
	160,68
	408,02
	1,00

	Sabtu
	578,35
	583,23
	580,79
	39,38
	164,09
	416,69
	1,03

	 
	 
	Rata-rata 
	 
	 
	 
	406,46
	


Pemakaian air harian rata-rata pada sumur dalam tirto adalah sebesar 406,46 m3/hari. Pemakaian air harian terbesar pada hari Selasa, yaitu sebesar 418,51 m3/hari. Faktor pemakaian air harian maksimum dapat dihitung sebagai berikut: 

Fhm = 406,46 / 418,51
Fhm = 1,03 
Tabel 7
Pemakaian Air Harian Sumur Dalam Slamaran
	Hari
	Q (m3/hari)
	Q harian rata-rata (m3/jam)
	Kebocoran (%)
	Q Kebocoran (m3/hari)
	Q riil pemakaian air harian (m3/hari)
	Fh

	
	minggu I
	minggu II
	
	
	
	
	

	Minggu
	661,18
	665,15
	663,17
	23,37
	125,62
	537,54
	1,00

	Senin
	644,32
	646,11
	645,21
	23,37
	122,22
	522,99
	0,97

	Selasa
	673,42
	670,18
	671,80
	23,37
	127,26
	544,54
	1,01

	Rabu
	661,99
	660,70
	661,34
	23,37
	125,28
	536,07
	1,00

	Kamis
	662,56
	661,83
	662,20
	23,37
	125,44
	536,76
	1,00

	Jumat
	652,27
	653,32
	652,79
	23,37
	123,66
	529,13
	0,99

	Sabtu
	679,26
	678,37
	678,81
	23,37
	128,59
	550,22
	1,03

	 
	 
	Rata-rata 
	 
	 
	 
	536,75
	


Pemakaian air harian rata-rata pada sumur dalam asri adalah sebesar 536,75 m3/hari. Pemakaian air harian terbesar pada hari Sabtu, yaitu sebesar 550,22 m3/hari. Faktor pemakaian air harian maksimum dapat dihitung sebagai berikut: 

Fhm = 536,75 / 550,22
Fhm = 1,03 
Untuk pemakaian air harian Kota Pekalongan diperoleh dari hasil perhitungan dengan rata-rata gabungan dari pemakaian air ketiga sampel. Kebutuhan air harian yang dibutuhkan sistem merupakan total antara besarnya pemakaian air harian dengan kebocoran. 
Tabel 8
Pemakaian Air Harian Kota Pekalongan
	Hari
	Q harian rata-rata (m3/hari)
	Q gabungan (m3/hari/SR)
	Q pemakaian air (m3/hari)
	Kebocoran (%)
	Q Kebocoran (m3/hari)
	Q total (m3/jam)
	Fh

	
	Asri
	Tirto
	Slamaran
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Minggu
	384,41
	392,44
	537,54
	0,5816
	9214,07
	42,73
	3.937,17
	13.151,24
	0,98

	Senin
	405,39
	408,28
	522,99
	0,5914
	9370,26
	42,73
	4.003,91
	13.374,17
	1,00

	Selasa
	407,71
	418,57
	544,54
	0,6066
	9609,66
	42,73
	4.106,21
	13.715,87
	1,02

	Rabu
	392,56
	392,58
	536,07
	0,5846
	9261,93
	42,73
	3.957,62
	13.219,55
	0,99

	Kamis
	397,71
	408,94
	536,76
	0,5944
	9417,52
	42,73
	4.024,10
	13.441,62
	1,00

	Jumat
	397,56
	408,08
	529,13
	0,5906
	9357,02
	42,73
	3.998,26
	13.355,28
	1,00

	Sabtu
	389,25
	416,75
	550,22
	0,6001
	9507,41
	42,73
	4.062,52
	13.569,93
	1,01

	rata-rata
	13.403,95
	 


Dari hasil perhitungan terhadap pemakaian air harian tersebut, diperoleh faktor fluktuasi pemakaian air harian. Dengan pemakaian air rata-rata per jam sebesar 723,55 m3/jam, maka pemakaian air rata-rata per jam untuk setiap hari dapat dihitung sebagai berikut :
Tabel 9
Pemakaian Air Rata-Rata Tiap Jam Dalam Satu Minggu

	Hari
	Fh
	Q rata-rata

(m3/jam)

	Minggu
	0,98
	709,08

	Senin
	1,00
	723,55

	Selasa
	1,02
	738,02

	Rabu
	0,99
	716,31

	Kamis
	1,00
	723,55

	Jumat
	1,00
	723,55

	Sabtu
	1,01
	730,79

	
	
	723,55
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Grafik Fluktuasi Pemakaian Air Harian Kota Pekalongan 

Pemakaian air harian maksimum terjadi pada hari selasa yaitu sebesar 738,02 m3/jam dengan faktor fluktuasi sebesar 1,02. 
Berdasarkan pemakaian air rata-rata tiap jam dalam satu minggu seperti pada tabel di atas, kemudian dengan faktor fluktuasi pemakaian air tiap jam yang telah dihitung sebelumnya, pemakaian air tiap jam setiap harinya dapat dihitung dengan mengkalikan faktor fluktuasi pemakaian air tiap jam dengan pemakaian air rata-rata tiap jam pada satu hari. 
Sehingga pemakaian air setiap jam pada tiap hari dalam satu minggu dapat dihitung selengkapnya seperti pada tabel berikut : 
Tabel 10
Rekapitulasi Pemakaian Air Tiap Jam Dalam Satu Minggu

	Jam
	Fj
	Q pemakaian air (m3/jam)

	
	
	Minggu
	Senin
	Selasa
	Rabu
	Kamis
	Jumat
	Sabtu

	06:00
	1,68
	1193,08
	1217,43
	1241,78
	1205,26
	1217,43
	1217,43
	1229,61

	07:00
	1,00
	710,39
	724,89
	739,38
	717,64
	724,89
	724,89
	732,13

	08:00
	1,08
	765,77
	781,39
	797,02
	773,58
	781,39
	781,39
	789,21

	09:00
	1,15
	813,01
	829,60
	846,19
	821,30
	829,60
	829,60
	837,90

	10:00
	1,26
	891,97
	910,18
	928,38
	901,08
	910,18
	910,18
	919,28

	11:00
	1,17
	826,41
	843,28
	860,15
	834,85
	843,28
	843,28
	851,71

	12:00
	1,39
	986,39
	1006,52
	1026,65
	996,46
	1006,52
	1006,52
	1016,59

	13:00
	1,11
	783,82
	799,81
	815,81
	791,81
	799,81
	799,81
	807,81

	14:00
	1,13
	800,13
	816,46
	832,79
	808,30
	816,46
	816,46
	824,62

	15:00
	0,78
	556,43
	567,78
	579,14
	562,11
	567,78
	567,78
	573,46

	16:00
	1,36
	965,37
	985,07
	1004,77
	975,22
	985,07
	985,07
	994,92

	17:00
	1,02
	726,62
	741,45
	756,28
	734,04
	741,45
	741,45
	748,87

	18:00
	1,11
	789,67
	805,79
	821,90
	797,73
	805,79
	805,79
	813,85

	19:00
	1,30
	919,81
	938,58
	957,35
	929,20
	938,58
	938,58
	947,97

	20:00
	1,21
	857,40
	874,89
	892,39
	866,15
	874,89
	874,89
	883,64

	21:00
	1,20
	850,59
	867,95
	885,31
	859,27
	867,95
	867,95
	876,63

	22:00
	1,13
	799,28
	815,59
	831,90
	807,43
	815,59
	815,59
	823,74

	23:00
	0,63
	444,40
	453,47
	462,54
	448,94
	453,47
	453,47
	458,01

	00:00
	0,35
	247,07
	252,11
	257,15
	249,59
	252,11
	252,11
	254,63

	01:00
	0,34
	243,04
	248,00
	252,96
	245,52
	248,00
	248,00
	250,48

	02:00
	0,31
	216,85
	221,27
	225,70
	219,06
	221,27
	221,27
	223,49

	03:00
	0,49
	350,84
	358,00
	365,16
	354,42
	358,00
	358,00
	361,58

	04:00
	0,89
	628,99
	641,83
	654,67
	635,41
	641,83
	641,83
	648,25

	05:00
	0,92
	650,55
	663,83
	677,11
	657,19
	663,83
	663,83
	670,47

	rata-rata
	709,08
	723,55
	738,02
	716,31
	723,55
	723,55
	730,79


3.3. Operasional Sistem Penyediaan Air Eksisting
Sistem penyediaan air Kota Pekalongan dilayani oleh 22 sumber air baku. Sumber air baku tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa macam jenis, yaitu:

1. Sump Well, merupakan reservoir distribuisi dengan kapasitas 800 m3 yang disuplai oleh 7 sumur dalam. Air didistribusikan dengan menggunakan pompa.

2. IPA Cepagan, dengan kapasitas produksi 40 l/detik, memiliki reservaoir dengan kapasitas 300 m3. Air didistribusikan dari reservoir ini dengan menggunakan pompa

3. Sumur dalam, berjumlah total 20 buah yang terdapat dalam wilayah Kota Pekalongan.

Sumber air baku ini memenuhi kebutuhan air pada sistem dengan kapasitas serta jam operasional yang berbeda-beda. Selain itu biaya operasional dari masing-masing sumber tersebut juga berbeda-beda. 

Berdasarkan fluktuasi pemakaian air, diketahui kebutuhan air yang harus disuplai oleh sumber air baku setiap jamnya. Kemampuan Sistem penyediaan air bekerja dengan operasional pelayanan eksisting dalam memenuhi kebutuhan air tersebut dapat dilihat seperti pada tabel berikut :
Tabel 5

Operasional Eksisting Sistem Penyediaan Air

	Jam
	Q sumber (m3/jam)
	Q (m3/jam)
	Δ Q
	Q kumulatif (m3/jam)
	tarif total (Rp/jam)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	+
	-
	
	

	04:00
	1135,08
	642,31
	492,77
	 
	492,77
	266.857,85

	05:00
	1135,08
	664,33
	470,75
	 
	963,52
	266.857,85

	06:00
	1135,08
	1218,35
	 
	-83,27
	880,25
	304.171,89

	07:00
	1135,08
	725,43
	409,65
	 
	1289,89
	304.171,89

	08:00
	1135,08
	781,98
	353,10
	 
	1642,99
	304.171,89

	09:00
	1135,08
	830,23
	304,85
	 
	1947,84
	304.171,89

	10:00
	883,08
	910,86
	 
	-27,78
	1920,06
	279.947,40

	11:00
	883,08
	843,92
	39,16
	 
	1959,22
	279.947,40

	12:00
	703,08
	1007,28
	 
	-304,20
	1655,02
	279.947,40

	13:00
	703,08
	800,42
	 
	-97,34
	1557,69
	279.947,40

	14:00
	883,08
	817,08
	66,00
	 
	1623,69
	242.633,36

	15:00
	883,08
	568,21
	314,87
	 
	1938,56
	242.633,36

	16:00
	1135,08
	985,81
	149,27
	 
	2087,82
	266.857,85

	17:00
	1135,08
	742,01
	393,07
	 
	2480,89
	266.857,85

	18:00
	1135,08
	806,39
	328,69
	 
	2809,58
	304.171,89

	19:00
	1135,08
	939,29
	195,79
	 
	3005,37
	304.171,89

	20:00
	955,08
	875,55
	79,53
	 
	3084,89
	304.171,89

	21:00
	955,08
	868,61
	86,47
	 
	3171,37
	304.171,89

	22:00
	703,08
	816,20
	 
	-113,12
	3058,24
	251.379,03

	23:00
	70,92
	453,81
	 
	-382,89
	2675,35
	54.425,54

	00:00
	0,00
	252,30
	 
	-252,30
	2423,05
	37.314,04

	01:00
	0,00
	248,19
	 
	-248,19
	2174,86
	37.314,04

	02:00
	0,00
	221,44
	 
	-221,44
	1953,42
	0,00

	03:00
	70,92
	358,27
	 
	-287,35
	1666,07
	17.111,50

	 
	 
	 
	3683,96
	-2017,89
	
	5.553.432,05


Pada operasional eksisting sistem penyediaan air, tampak sistem mengalami defisit dan surplus suplai air pada jam-jam tertentu. Namun karena reservoir yang ada tidak berfungsi maka menjadi suatu kerugian bagi PDAM. Sebab pada saat sistem mengalami kelebihan air, kelebihan air tersebut tidak dapat disimpan dalam reservoir, sehingga kelebihan air tersebut terbuang. Dengan volume air yang terbuang sebesar 1667 m3 dan rata-rata harga air sebesar Rp. 2718 /m3 (PDAM Kota Pekalongan, 2010), maka besar kerugian yang ditanggung PDAM Kota Pekalongan akibat kelebihan air yang terbuang dapat dihitung sebagai berikut :
= 1667 m3 x Rp. 2718 /m3

= Rp. 3.630.726
3.4. Operasional Sistem Penyediaan Air Berdasarkan Fluktuasi Pemakaian Air Tiap Jam
Karena pada sistem penyediaan air terdiri dengan banyak sumber air dengan sistem pemompaan, maka untuk memenuhi kebutuhan air pada sistem penyediaan air operasional sistem penyadiaan air direncanakan dengan mengatur pemompaan tiap jamnya disesuaikan dengan kebutuhan air sistem setiap jam. 

Tabel 6
Operasional Sistem Penyediaan Air Berdasarkan Fluktuasi Pemakaian Air

	Jam
	total
	Q (m3/jam)
	Δ Q
	Q kumulatif (m3/jam)
	tarif total (Rp/jam)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	+
	-
	
	

	04:00
	416,88
	358,27
	58,61
	
	58,61
	95.065,50

	05:00
	676,08
	642,31
	33,77
	 
	92,37
	141.274,58

	06:00
	676,08
	664,33
	11,75
	 
	104,12
	141.274,58

	07:00
	1135,08
	1218,35
	 
	-83,27
	20,85
	304.171,89

	08:00
	748,08
	725,43
	22,65
	 
	43,50
	162.042,80

	09:00
	816,48
	781,98
	34,50
	
	78,00
	184.318,10

	10:00
	847,08
	830,23
	16,85
	
	94,85
	264.344,65

	11:00
	883,08
	910,86
	 
	-27,78
	67,07
	279.947,40

	12:00
	859,68
	843,92
	15,76
	 
	82,83
	195.757,57

	13:00
	955,08
	1007,28
	 
	-52,20
	30,63
	304.171,89

	14:00
	820,08
	800,42
	19,66
	
	50,29
	244.566,92

	15:00
	816,48
	817,08
	
	-0,60
	49,70
	184.318,10

	16:00
	561,96
	568,21
	
	-6,25
	43,44
	123.633,87

	17:00
	967,68
	985,81
	
	-18,13
	25,31
	231.884,50

	18:00
	748,08
	742,01
	6,07
	
	31,38
	220.342,43

	19:00
	784,08
	806,39
	
	-22,31
	9,06
	234.737,86

	20:00
	967,68
	939,29
	28,39
	
	37,45
	231.884,50

	21:00
	895,68
	875,55
	20,13
	
	57,58
	207.491,45

	22:00
	859,68
	868,61
	
	-8,93
	48,65
	195.757,57

	23:00
	787,68
	816,20
	
	-28,52
	20,13
	231.884,50

	00:00
	460,08
	453,81
	6,27
	
	26,40
	131.900,34

	01:00
	252,00
	252,30
	
	-0,30
	26,10
	61.538,53

	02:00
	244,08
	248,19
	 
	-4,11
	21,99
	88.481,72

	03:00
	208,08
	221,44
	
	-13,36
	8,63
	79.107,48

	 
	 
	 
	274,40
	-265,77
	 
	4.444.833,23


Dari perhitungan tersebut untuk operasional sistem penyediaan air tersebut, pada sistem dibutuhkan reservoir dengan kapasitas 90 m3. Ditinjau dari segi ekonomis pada biaya operasional, pada skenario operasional sistem penyediaan air eksisting, biaya operasional yang harus dikeluarkan PDAM dalam satu hari pelayanan adalah sebesar Rp.  5.503.406,99. Sementara dengan skenario operasional baru yang disusun berdasarkan fluktuasi pemakaian air, biaya operasional yang harus dikeluarkan PDAM untuk mengoperasikan sistem dalam sehari adalah sebesar Rp. 4.433.393,76. Skenario operasional sistem penyediaan air yang disusun berdasarkan fluktuasi pemakaian air ini dapat memberikan penghematan dalam biaya operasi sebesar Rp.  1.058.573,76. Selain itu dengan adanya reservoir pada operasional sistem ini, kerugian akibat adanya air yang terbuang dapat diminimalisasi. Sehingga total penghematan yang dapat diperoleh oleh PDAM Kota Pekalongan adalah sebesar : 

= Rp. 4.433.393,76+ Rp1.058.573,76
= Rp. 5.634.150,37
3.5. Operasional Sistem Penyediaan Air Harian
Selain mengalami fluktuasi pemakaian tiap jam, sistem penyediaan air juga berfluktuasi secara harian. Sehingga pemakaian air tiap hari berbeda-berbeda setiap harinya. Dengan skenario operasional yang telah disusun, diterapkan untuk memenuhi kebutuhan air berdasarkan pemakaian air harian, sehingga rekapitulasi operasional sistem selama satu minggu adalah seperti tabel-tabel berikut :
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3.6. Rencana Pengembangan Operasional Sistem 
Seiring dengan perkembangan penduduk, tentunya pemakaian air turut berubah mengikuti perkembangan penduduk tersebut. Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah tentunya pemakaian air juga terus meningkat. Oleh karena itu skenario operasional sistem tentunya harus disesuaikan dengan adanya peningkatan pemakaian air tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, skenario operasional sistem disusun dengan menyesuaikan pemakaian air yang berkembang seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. 

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan adalah sebesar 0,73 % (Biro Pusat Statistik, 2007). Jumlah pelanggan PDAM Kota Pekalongan diproyeksikan sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk tersebut. Sehingga jumlah sambungan rumah dan pemakaian air hingga tahun 2015 dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 8

Jumlah Sambungan Rumah dan Pemakaian Air Rata-rata 

	Tahun
	Jumlah SR
	Q rata-rata

(m3/jam)

	2010
	15843
	723,55

	2011
	15959
	728,83

	2012
	16075
	734,15

	2013
	16193
	739,51

	2014
	16311
	744,91

	2015
	16430
	750,34


Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh besar pemakaian air rata-rata dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Kemudian berdasarkan fluktuasi pemakaian air yang telah dihitung pada sub bab sebelumnya, dapat dihitung besarnya pemakaian air tiap jam seperti pada tabel berikut :
Tabel 8

Rekapitulasi Pemakaian Air Tiap Jam Tahun 2010-2015

	Jam
	Fj
	Q pemakaian air (m3/jam)

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	06:00
	1,68
	1217,48
	1226,37
	1235,32
	1244,34
	1253,42
	1262,57

	07:00
	1,00
	724,92
	730,21
	735,54
	740,91
	746,32
	751,77

	08:00
	1,08
	781,43
	787,13
	792,88
	798,67
	804,50
	810,37

	09:00
	1,15
	829,64
	835,69
	841,80
	847,94
	854,13
	860,37

	10:00
	1,26
	910,22
	916,86
	923,56
	930,30
	937,09
	943,93

	11:00
	1,17
	843,31
	849,47
	855,67
	861,92
	868,21
	874,55

	12:00
	1,39
	1006,57
	1013,91
	1021,32
	1028,77
	1036,28
	1043,85

	13:00
	1,11
	799,85
	805,69
	811,57
	817,50
	823,46
	829,48

	14:00
	1,13
	816,49
	822,45
	828,46
	834,51
	840,60
	846,73

	15:00
	0,78
	567,81
	571,95
	576,13
	580,33
	584,57
	588,84

	16:00
	1,36
	985,12
	992,31
	999,56
	1006,85
	1014,20
	1021,61

	17:00
	1,02
	741,49
	746,90
	752,35
	757,84
	763,38
	768,95

	18:00
	1,11
	805,83
	811,71
	817,63
	823,60
	829,61
	835,67

	19:00
	1,30
	938,62
	945,48
	952,38
	959,33
	966,33
	973,39

	20:00
	1,21
	874,94
	881,32
	887,76
	894,24
	900,77
	907,34

	21:00
	1,20
	867,99
	874,33
	880,71
	887,14
	893,61
	900,14

	22:00
	1,13
	815,63
	821,58
	827,58
	833,62
	839,71
	845,84

	23:00
	0,63
	453,47
	456,78
	460,12
	463,47
	466,86
	470,27

	00:00
	0,35
	252,11
	253,95
	255,80
	257,67
	259,55
	261,44

	01:00
	0,34
	248,00
	249,81
	251,64
	253,47
	255,32
	257,19

	02:00
	0,31
	221,27
	222,89
	224,52
	226,15
	227,80
	229,47

	03:00
	0,49
	357,22
	359,83
	362,46
	365,10
	367,77
	370,45

	04:00
	0,89
	641,86
	646,55
	651,27
	656,02
	660,81
	665,64

	05:00
	0,92
	663,86
	668,71
	673,59
	678,51
	683,46
	688,45

	rata-rata
	723,55
	728,83
	734,15
	739,51
	744,91
	750,34


Dari hasil perhitungan pada tabel di atas, kemudian disusun rencana operasional sistem penyediaan air untuk periode 5 tahun ke depan yaitu dari tahun 2010-2015. Operasional sistem disesuaikan dengan kebutuhan air tiap jamnya, sehingga hasil rekapitulasi operasional sistem setiap tahun dapat dilihat seperti tabel-tabel berikut:
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4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan serta setelah dilakukan pengolahan dan analisis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemakaian air pada sistem penyediaan air Kota Pekalongan bervariasi setiap jamnya, pemakaian terbesar terjadi pada pukul 06.00 dengan faktor jam puncak sebesar 1,68 dan pemakaian minimum terjadi pada pukul 02.00 dengan faktor fluktuasi 0,31.

2. Berdasarkan fluktuasi pemakaian air tesebut direncanakan sistem operasional PDAM Kota Pekalongan dengan mengatur pola pemompaan sumber air baku setiap jamnya disesuaikan dengan kebutuhan air pada sistem penyediaan air dan pada sistem operasional tersebut dibutuhkan reservoir dengan kapasitas 90 m3.
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